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1.3 167.1
12/05 >—— ¢ 171/A3
H40 x3 rosse l
Q806 \O Fo4 Q807
GEN-QGPT-2-N SPD AUX éw
4x100 A 1x16 A 2x10 A
IR 0808 0809
)| 100 AUX_t AUX_2 §
| d [03A INX1D A INXTD A
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Ne
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OVR T4 4L 40 275s P ™ ™ R
™ Corr. imp. (Iimp): 40 KA
Tens. Up|a limp: 1.4 kV ~
DENOMINAZIONE Generale QGPT-2 SPD Ausiliari protezione Trasformatore ausiliari AUX Regolazione
sezione normale trafo
SIGLA GEN=-QGPT-2-N SPD AUX TRAFO_AUX AUX_T AUX_2
UTENZA TIPQ N-S TN=S/L1-N TN=-S/L3-N TN=S/L3-N IN=S/L3-N TN=-S/L3-N
POTENZA kW | Ib A 45.7 704 0.399 1.84 0.599 1.84 0.1 463 0.7 9.26
COEF. CONTEMP. COS o 0.8 0.87 1 0.9 1 0.94 1 0.94 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS
NT 1T L&
o oNAToRe INPOL In A 4 100 i 6 2 10 I 20 N 20
Ith A |ldn A 10 0.3
Im (o curya) A | Pdi KA 1.5 120 100 6 20 20
TIPO E 9F10 GG16 E 9F8 AM10 £ 9F8 AM10
PUSIBILE CALIBRO A 10 10 10
TIPO
CONTATTORE
In A ‘ Pn kW ‘ ‘ ‘
; TIPO
ELE" TERMICO
A RM TARATURA A OVR T2 4L 40 275s P/4/Il
TIPO CAVO FGTOM1 0.6/1 kY
FORMAZIONE 366
LUNCGHEZZA m 0.3
neADL A 63 e 1o
POTENZA CdT aln %|CdT alb % 3.47 3.48 347 4.46 0.6 Flii_disponibili dat:  [68.8
Zk mQ | Zs m() 36.8 101.9 103.4 40.6 101.5 101.9 12.2 61.7 12.2 61.7 12.2 61.7
Ik trifase/monof. kA |kl fase/terra kA 6.59 2.58 2.55 5.97 2.59 2.58 2.06 0.408 2.06 0.408 2.06 0.408
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/07 /20153 QGPT1-2 schemi elettrici
DISEG.
VISTO SCHEMI ELETTRICI FOGLIO 170 DI 230
REV. MODIFICA DATA FIRMA ~ |APPR. SOST. IL: |SOST¢ DA: ORIGINE: SEGUE 171

1 [ 0 \ 3 [ 4 | 5 6 | 7 8




1617710//%8 ® 107 o7 172/A6
I_ CIRCUITI ESISTENTI A SERVIZIO DELLE BLINDO-LUCI _| 27.2
0810 9 ¢ 172/A3
L l l | |
4x20 A
20 A |
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O | 100 A D | 100 A > | 100 A O | 100 A D | 160 A
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DENOMINAZIONE Comando luce Luce Luce Accensione A Ambito 3 + led Accensione B Ambito 3 Luce aule
aule stampanti, personadle stampanti, personale gradini-Ex Luci Autorimessa B Ex Luci Autorimessa B
SIGLA C_L INO3 INO4 INO5 INO6 INO7
UTENZA TIPQ N-S TN=-S/L3-N IN=S/L2-N TN=S/L2-N IN=S/L3-N TN=-S/L0-N
POTENZA kW | Ib A 1.4 19.2 1 4.8 1 4.8 1.3 6.25 1.3 6.25 17 8.18
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS
NTERRUTT L
o oNAToRe INPOL In A 4 20 2 10 2 10 2 10 ) 10 2 16
Ith A 1dn A 20 10 0.03 10 0.03 10 0.03 10 0.03 16 0.03
Im (o curya) A | Pdi kA 200 15 100 6 100 6 100 6 100 6 160 6
TIPO
FUSIBILE CALERD 1
TIPO
CONTATTORE " B o 5 | | | | |
: TIPO
FLE" TERMICO
RELETERMICD R ATURA A
TIPO CAVO FGTOMI 0.6/1 kv FGTOMI 0.6/1 kv FG7OM1 0.6/1 kv FGTOM1 0.6/1 kv FGTOMI 0.6/1 kv
FORMAZIONE 304 304 304 304 304
LUNCHEZZA M 50 50 50 50 50
LINEA DI Iz A 4.7 047 247 4.7 o noE 04T
POTENZA C.dT aln % CdT alb % 3.47 5.95 1.19 5.95 1.19 5.95 1.54 5.95 1.54 Fii disponitfidel:  168.72.02
Ik mQ | Zs mo 36.8 101.9 593.4 593.7 593.4 593.7 593.4 593.7 593.4 593.7 593.4 593.7
lk trifase/monof. kA |Ik! fase/terra kA 6.59 0.38 0.409 0.408 0.409 0.408 0.409 0.408 0.409 0.408 0.409 0.408
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/07 /20153 QGPT1-2 schemi elettrici
DISEG.
VISTO SCHEMI ELETTRICI FOGLIO 171 DI 230
REV. MODIFICA DATA FIRMA  [APPR. SOST. L [ S0sT. DA ORIGINE: SEGUE 172

1 [ 0 \ 3 [ 4 | 5 6 | 7 8



AutoCAD SHX Text
CIRCUITI ESISTENTI A SERVIZIO DELLE BLINDO-LUCI 

AutoCAD SHX Text
Accensione A Ambito 3 + led gradini-Ex Luci Autorimessa B

AutoCAD SHX Text
Accensione B Ambito 3  Ex Luci Autorimessa B


2 3 4 5 6 7 3
17W/A8 27.2 o 27.2 _ 671%//&8 _ 167.1 167.1 173/A3
Q816 Q817 J; Q818 ®
LNO8 LNO9 ﬁ LN10 l
2x16 A 2x16 A 2x16 A PR
4x25 A
16 A 16 A 16 A
S 160 A ? 160 A ? 160 A Q819 ﬁ 0820
LNO1 LNQO2
[ d 0.03 A [ d 0.03 A [ d 0.03 A 2x16 A 2x16 A
C C C Q 16 A |16 A
b 160 A > 160 A
| d 0.03 A / d 0.03 A
C C
~
Se Se Se Se MSe
Se
DENOMINAZIONE Luce aule Luce aule Luce aule Comando luci comuni Luce corridoio Luce corridoio
pEYCOfSO coperto percorso coperto
SIGLA LNO8 LNO9 LN10 PR LNOT LNO2
UTENZA TIPO TN-S/LI—-N IN=-S /L3-N TN=-S/LI-N N-S TN=S /LI-N TN-S/L3-N
POTENZA kW | 1b A 1.7 8.18 1.7 8.18 1.7 8.18 2.8 6.73 1.4 6.73 1.4 6.73
COEF. CONTEMP. COS ¢ w 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS
INTERRUTTORE 1PC
0 SEZIONATORE  |N-POUI In A p) 16 p) 16 2 16 2 16 2 16
Ith A [1dn A 16 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03
im (o curva) A |Pdi kA 160 6 160 b 160 6 0.1 160 6 160 6
TIPO
FUSIBILE LB .
TIPO
CONTATTORE . T o | | | 5 | |
: TIPO
RELE' TERMICO oo 2
TIPO CAVO FG70OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6 /1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 364 3G4 364 3G4 364
LUNGHEZZA m 50 50 50 50 50
LINEA DI 1z A 4.7 4.7 24.7 247 o imiziaie: 9 461
POTENZA C.dT. aln %|CdT alb % 7.43 2.02 7.43 2.02 6.59 2.02 3.47 7.43 1.66 Fili disponiilioghl  180.71.66
Zk mQ | Zs m0 593.4 593.7 593.4 593.7 593.4 593.7 36.8 101.9 593.4 593.7 593.4 593.7
k trifase /monof. KA [Ik1 fase/terra KA 0.409 0.408 0.409 0.408 0.409 0.408 6.59 2.38 0.409 0.408 0.409 0.408
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/07/2013 QGPTI-2 schemi elettrici
DISEG.
VISTO SCHEMI ELETTRICI FOGLIO 172 DI 230
REV. MODIFICA DATA FIRMA  [APPR. SOST. IL: [SOST. DA ORIGINE: SEGUE 173

1 2 3 | 4 5 5 7 8




2 | 3 4 5 6 7 8
16w7'712/A8 ® 1071 @ ® ® ® o107 174 /A3
Q821 3\ 08272 l | Q823 , Q824 l Q825 l Q826 l
LN33 LN34 ﬁ RIS ﬁ LN26 ﬂ LN11 ﬁ LN13 ﬁ
210 A 2x10 A 2x16 A 216 A 4x10 A 4516 A
|10 A SIR Y |16 A | |16 A ] 104 |16 A
) | 100 A D | 100 A | > | 160 A | > | 160 A > | 100 A ) | 160 A
/ d | 003 A | d |003A [ d |003A /| d |003A | d |003A / d |003A
c C | c | c c c
ACCENSIDONE C
| AMBITH 3 |
| |
| l
) 2
| |
| |
MNe Ne MNSe NS
| |
DENOMINAZIONE Pittogrammi vie di esodo Pittogrammi vie di esodo Accensionel C Ambito 3 Rack TD Prese Prese aule
(con batteria autonoma) (con batteria autonoma) Fx Riserva aree personale
SIGLA LN3S LN34 RIS LN26 LNT1 LNT3
UTENZA TIPO TN-S/L2-N TN-S /LT-N TN=-S/LI-N TN-S/L3-N TN=S N-S
POTENZA kW | 1b A 0.8 3.8 0.8 3.8 2 9.62 7 10.8 2.8 5.03 3.2 S.77
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.8 1 0.8 1 0.6
COSTRUTTORE SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS
INTERRUTTORE 1Y
O SEZIONATORE N.POLI In A 2 10 2 10 2 16 7 16 4 10 4 16
Ith A |ldn A 10 0.03 10 003 16 0.03 16 0.03 10 0.03 16 0.03
Im (o curva) A | Pdi kA 100 6 100 6 160 6 160 6 100 10 160 10
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
CONTATTORE PO
In AlPn kW | | | | |
) TIPO
RELE™ TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FG70M1 0.6 /1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6 /1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5G4 5G4 5G4 5G4 oG4
LUNGHEZZA m 50 50 30 50 50
LINEA DI 1z A 24.7 24.7 24.7 21.2 o imiziaie: o1 7.1
POTENZA C.dT. aln %|CdT alb % 5.95 0.957 5.95 0.951 3.47 5.59 1.43 4.57 0.557 Fili disponibdi-4ial  170.70.636
A mQ | Zs mQ 95935.4 993.7 5935.4 59357 101.9 101.9 596.3 3596.6 281.1 593.7 281.1 593.7
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.409 0.408 0.409 0.408 2.39 2.38 0.612 0.611 0.863 0.408 0.863 0.408
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |22/07 /2013 QGPT1-2 schemi elettrici
DISEG.
VISTO SCHEMI ELETTRICI FOGLIO 173 DI 230
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: ‘SOST_ DA: ORIGINE: SEGUE 174
2 3 | 4 5 5 7 8



AutoCAD SHX Text
ACCENSIONE C AMBITO 3

AutoCAD SHX Text
Accensione C Ambito 3 Ex Riserva


w 2 | 3 4 5 6 7 8
16w7'713/A8 o 1671 ® ® ® 1071 176/A4
J; F I —‘ 22.7
Q327 Q828 Q829 Q830 ® ® 175 /A3
LN14 RIS ﬁ | RIS ﬁ | cen_ro l l
476 A 4x10 A 2x16 A 4x20 A
16 A 104 | 16 A | 20 A
E 160 A ? 100 A E 160 A ? 200 A 8.1 (852
| LN18 LN19
/ d | 003 A | d |003A [ d |003A < ¢ 2x16 A 2x16 A
c ¢ | ¢ | = |16 A |16 A
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| | | d |003A / d |003A
c c
| |
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| |
MNSe NSe NSe
| |
DENOMINAZIONE Prese aule Riserva Prese ’Icorrette 0. scomporsa Genercle Alim. fan—coils Alim. fan-coils
Ambito 3 - Ex Riserva fan coils (predisposizione) (predisposizione)
SIGLA LNT4 RIS RIS GEN_FC LN18 LN19
UTENZA TIPO TN=S TN-S TN-S/L2—N N-S TN=S /LI-N TN-S/L2-N
POTENZA kW | 1b A 3.2 D.77 3.2 D13 3 14.4 10.6 18.7 1.5 7.21 1.5 7.21
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.8 1 0.9 1 0.9 1 0.887 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS
INTERRUTTORE 1Y
O SEZIONATORE N.POLI In A 4 16 4 10 2 16 4 20 2 16 2 16
Ith A |ldn A 16 0.03 10 003 16 0.03 20 16 0.03 16 0.03
Im (o curva) A | Pdi kA 160 10 100 10 160 6 200 15 160 6 160 6
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE - T - | o | |
) TIPO
RELE™ TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FG70M1 0.6 /1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5G4 3G4 3G4
LUNGHE ZZA m 50 50 50
LINEA DI 2 A 21.2 24.7 e tnaie 247y e
POTENZA C.dT. aln %|CdT alb % 4.4 0.636 3.47 3.47 3.47 7.43 1.78 Fili disponibidcal.  172.71.78
A mQ | Zs mQ 281.1 993.7 56.8 101.9 101.9 101.9 36.8 101.9 593.4 593.7 593.4 593.7
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.865 0.408 6.59 2.38 2.39 2.58 6.59 2.38 0.409 0.408 0.409 0.408
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |22/07 /2013 QGPT1-2 schemi elettrici
DISEG.
VISTO SCHEMI ELETTRICI FOGLIO 174 DI 230
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: ‘SOST_ DA: ORIGINE: SEGUE 175
2 3 | 4 5 5 7 8



AutoCAD SHX Text
Prese torrette a scomparsa Ambito 3 - Ex Riserva


2 | 3 4 5 6 7 8
w74/A%2’7 227 ® ® ® ® o2 176 /A3
Q833 Q834 ;Wl Q835 ;}l Q836 3}1 Q837 ;}l Q838 ;}l
LN20 LN21 LN25 LN24 RIS LN22
2416 A 2x16 A 2x10 A 20 A 2x20 A 2610 A
|16 A |16 A |10 A ] 10A |20 A ] 10A
) | 160 A D | 160 A > | 100 A > | 100 A > | 200 A ) | 100 A
/ d | 003 A | d |003A [ d |003A /| d |003A | d |003A [/ d ]0.03A
c C C c C c
MNe Ne MNSe NS NSe NSe
V V
DENOMINAZIONE Alim. fan—coils Alim. fan—coils Serrande regolazione Sensori presenza Riserva Regol. fan coils
(predisposizione) (predisposizione) servizi (predisposizione)
SIGLA LN20 LN21 LN25 LN24 RIS LN22
UTENZA TIPO TN-S/L2-N TN-S /LT-N TN=-S/LI-N TN-S/L3-N TN-S/L3-N TN-S/L2-N
POTENZA kW | 1b A 1.5 /.21 1.5 7.21 0.8 4.338 0.4 2.16 3 14.4 0.2 0.962
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.8 1 0.8 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS
TIPO
O e oNAToRe [ N-POL n A ) 16 2 16 2 10 2 10 2 20 2 10
Ith A |ldn A 16 0.03 16 003 10 0.03 10 0.03 20 0.03 10 0.03
Im (o curva) A | Pdi kA 160 6 160 6 100 6 100 6 200 6 100 6
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
CONTATTORE 1IPO
In AlPn kW | | | | |
) TIPO
RELE™ TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FG70M1 0.6 /1 kV FG70M1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6/1 kV FG7OM1 0.6 /1 kV FG70M1 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5G4 3G4 3G4 5G2.5 3G2.5
LUNGHE ZZA m 50 50 50 50 5
LINEA DI 1z A 24.7 24.7 24.7 18.1 Flo iniziale: ¢ g 2T
POTENZA CdT. aln %[C.dT. alb % 7.43 1.78 7.43 1.78 5.68 0.953 7.03 0.766 3.47 Fii disponibiiBdal.  ]72.10.038
7k maQ | Zs m0 593.4 593.7 593.4 593.7 593.4 593.7 894.8 895.1 101.5 101.9 180.3 180.7
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.409 0.408 0.409 0.408 0.409 0.408 0.2/ 0.2/ 2.39 2.58 1.35 1.34
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |22/07 /2013 QGPT1-2 schemi elettrici
DISEG.
VISTO SCHEMI ELETTRICI FOGLIO 175 DI 230
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: ‘SOST_ DA: ORIGINE: SEGUE 176
2 3 | 4 5 5 7 8




227 167.1 167.1 15.4 247
175/A8 —>—-"" 174 /A8 ® 16/06 —>—— 177 /A3
H4 x3 rosse
X
Q839 Q840 0841 & 0842 \O 0843 0844
[N23 N30 [N31 GEN-QGPT-2-S EM LEO1
2x10 A 4x10 A 4x10 A 4x25 A 4x20 A 2x10 A
':I 10 A ;I 10 A ;I 10 A ;I 20 A ;I 10 A
b 100 A 100 A 100 A 200 A 100 A
| d |003A - c o ¢ B C C
C i i3 i3
. =
:: R R R SN ::
\\s \\. \\° \\
~
B N N N ™ B
———> 201/A3 ——> 199/A3
v v
DENOMINAZIONE Termostati ambiente Alim. QF regia/registr. Alim. QF fototeca Generale QGPT-2 Intervento luci EM Luce emergenza
(predisposizione) QRT-1 QFT-1 sezione sicurezza comuni zane comuni
SIGLA IN23 N30 N3 GEN-QGPT-2-5 EM LED1
UTENZA TIPQ TN=S/L0-N N-S IN=S TN=S N=S TN=-S/L3-N
POTENZA kW | Ib A 0.2 1.08 4.66 8.08 5.7 9.95 1.65 3.08 2.06 3.85 0.7 3,57
COEF. CONTEMP. COS o 1 0.8 1 0.85 1 0.848 0.8 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS SIEMENS
TIPO
e N ToRe | N-POL In A 2 10 4 10 4 10 4 25 4 20 2 10
Ith A | ldn A 10 0.03 10 10 20 10
Im (o curya) A | Pdi kA 100 6 100 10 100 10 1.5 200 10 100 6
TIPO
FUSIBILE S ALIBRO X
TIPO
CONTATTORE In AlPn kW | 25 | 25 | 25 |
: TIPO
RELE' TERMICO  omnes 1
TIPO CAYO FG7OMT 0.6/1 kV FGTOM1 0.6/1 kv FGTOM1 0.6/1 kv FTCTOOM1 0.6/1 kv
FORMAZIONE 362.5 5G4 566 3G2.5
LUNGHEZZA m 50 80 85 50
LINEA DI |z A 18.1 21.2 272 Fllo Tiziofe: g 731
POTENZA CdT aln %[CdT alb % 7.03 0.283 5.51 1.67 412 1.45 1.91 1.91 Fli disponib.8ak  [73.71.34
Ik mQ | Zs m0) 894.8 895.1 478.9 889.4 314.3 660 285.3 5753 785.3 573 1367 4 1367.5
Ik trifase/monof. kA | Ikl fase/terra kA 0.271 0.271 0.565 0.273 0.771 0.367 0.85 0423 0.85 0.423 0.177 0177
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/07 /20153 QGPT1-2 — Sicurezza schemi elettrici
DISEG.
VISTO SCHEMI ELETTRICI FOGLIO 176 DI 230
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: | S0ST. DA: ORIGINE: SEGUE 177

1 [ 0 \ 3 [ 4 | 5 6 | 7 8




2 \ 3 4 8
176/A8 247 24.7
0845 0846
LEO? RIS
2x10 A 2x10 A
T [10A T |10A
100 A 100 A
C C
5 s
\\ \\
e e
N N
V
DENOMINAZIONE puce emergenzo Riserya
SIGLA LE02 RIS
UTENZA PO TN-5/[0-N TN=5/L1-N
POTENZA kW | 1b A 0.8 3.85 0.56 2.69
COEF. CONTEMP. C0S ¢ 7 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SIEMENS
TIPO
e N ToRe | N-POL In A 0 10 2 10
Ith A 1dn A 10 10
Im (o curva) Al Pdi kA 100 6 100 6
TIPO
FUSIBILE ARG 7
TIPO
CONTATTORE . e T
7 TIPO
RELE' TERMICO 5
TIPO CAVO FTGI00MT 0.6/1 kV
FORMAZIONE 3G2.5
LUNCHEZZA m 50
LINEA DI 12 A 18.1 A
POTENZA C.dT aln %[CdT alb % 5.9 1,53 1.91 Fli disponibili dal 7.5
Zk ma | Zs mo 1367.4 1367.5 572.9 573.1
Ik trifase/monof. kA | Ikl fase/terra KA 0.177 0.177 0423 0.423
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA [22/07 /20153 QGPT1-2 schemi elettrici
DISEG.
VISTO SCHEMI CLETTRICH FOGLIO 177 DI 230
REV. MODIFICA | DATA FIRMA ‘APPR. SOST. |L;| [sosT. DA ORIGIN|E: | SEGUE 178
0 3 4 8
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