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DENOMINAZIONE b\occh\g 230V
SIGLA Cl08 RIS RIS
UTENZA TIPO TN-S/L2-N N=S N-S
POTENZA kW |Ib A 0.3 1.62 2.8 4.49 1.75 2.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.8 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SIEMENS SIEMENS SIEMENS
TIPO
R Aee [N.POL n A 2 0 4 6 4 10
Ith A |ldn A 10 0.05 16 0.03 10 0.03
Im (o curva) A | Pdi kA 100 6 160 10 100 10
TIPO
FUSIBILE CALBRO )
CONTATTORE 170
n AlPn kW |
, TIPO
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TIPO CAVO FG/0OM1 O.G/W kV
FORMAZIONE 5G2.5
LUNGHEZZA m 10
LINEA DI 2 A 18, e e 138,
POTENZA C.dT. aln %21CdT alb % 473 0.115 4.02 4.02 Fii disponibili dal-  |58.%
A mQ | Zs mq) 341.5 341.8 92.7 183.2 92.7 183.2
lk trifase /monof. kA | Ikl fase/terra kA 0.71 0.709 2.62 1.52 2.62 1.32
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |22/07/2013 QCl schemi elettrici
DISEG.
VISTO SCHEMI ELETTRICI FOGLIO 161D 230
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