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LEGENDA IMPIANTO ILLUMINAZIONE

Plafoniera stagna IP 55

Cassetta di derivazione

Discesa da tubazione a soffitto

Rivelatore di presenza per accensione luci con temporizzatore 30

minuti

Comando luce - pulsante

Blindo luce a due circuiti monofase (2+2+pe)

Testata di alimentazione blindo luce (2+2+pe)

Canaletta 200x75 mm distribuzione luce con setto separatore

(luce normale-emergenza da ge / luce di emergenza da ups)

Tubazione rigida in pvc

Indicazione del circuito luce derivato dalla sezione

"normale/emergenza da ge"

Indicazione del circuito luce derivato dalla sezione "emergenza da

ups"
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DIRETTORE DEI LAVORI

PROGETTAZIONE

TIMBRO

Progetto di completamento delle aree esterne

dell' edificio “Marco Polo” (RM 021)
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SAPIENZA
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AREA GESTIONE EDILIZIA

Area d'intervento

LEGENDA

Ingresso pedonale

Ingresso carrabile

Griglie per smaltimento acque piovane esistenti

Proriezione lucernari esistenti

Quadro elettrico distribuzione secondaria di piano

Quadro elettrico distribuzione principale di piano

Armatura stradale 1x150w jm-t esecuzione su palo h=6m

Armatura stradale 1x150w jm-t esecuzione a parete h=6m
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