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SCHEDAN. 1

MACROAREA: STRUTTURE

AMBIENTE: CORRIDOIO AULA LIM

Normativa riferimento

Attivita

Osservazioni

Misure di Prevenzione

e D.M.
26/08/1992
Norme di
prevenzione
incendi per
I'edilizia
scolastica

Supervisione
e
sopralluogo

Il vetro di sicurezza non é
presente, la pompa
dovrebbe essere
posizionata su un gancio

-Manutenzione e sostituzione

apposito e inoltre la
spazzatura non dovrebbe

Misure di Protezione

essere gettata nel
contenitore esaminato .

-Inserire un gancio per permettere il corretto
posizionamento della pompa .
-Reinserire il vetro che manca

Documenti fotografici (numero 1)




SCHEDA N. 2

MACROAREA: STRUTTURE

AMBIENTE: CORRIDOIO AULA LIM

Normativa riferimento

Attivita

Osservazioni

Misure di Prevenzione

e D.M.
26/08/1992
Norme di
prevenzione
incendi per
I'edilizia
scolastica

Supervisione
e
sopralluogo

Il maniglione anti-panico
non e regolarmente
funzionante

- chiudere la porta e apporre il divieto di bloccare la
porta aperta

Misure di Protezione

-Le porte taglia-fuoco non possono essere bloccate in
posizione sempre aperta attraverso zeppe o materiali
che impediscano la chiusura della porta

Documenti fotografici (numero 2)




SCHEDA N. 3

MACROAREA: STRUTTURE

AMBIENTE: CORRIDOIO AULA LIM

Normativa riferimento

Attivita

Osservazioni

Misure di Prevenzione

e UNIENISO
7010/2012
Segnaletica
passaggio
ostruito

e D.M.
26/08/1992
Norme di
prevenzione
incendi per
I'edilizia
scolastica

Supervisione
e
sopralluogo

La segnaletica di
emergenza e guasta e il
passaggio & ostruito da

suppellettili che
impediscono il normale

- manutenzione e pulizia

spostamento.

Misure di Protezione

-sostituzione del cartello di emergenza e lo sgombero

dei mobili

Documenti fotografici (numero 3)




SCHEDA N. 4-5 MACROAREA: STRUTTURE AMBIENTE: LABORATORIO CHIMICA

Normativa riferimento Attivita Osservazioni Misure di Prevenzione
e NORME CEI -Manutenzione protezione e sostituzione di cavi
e D.M.
26/08/1992
Norme di
prevenzione | Supervisione
incendi per e L'impianto idrico presenta Misure di Protezione
I'edilizia sopralluogo danni evidenti e tubazioni
scolastica non protette e fili elettrici
scoperti.

-coprire le estremita dei cavi con del nastro adesivo e
disporlo in modo adeguato

Documenti fotografici (numero 4-5)




SCHEDA N. 6-7 MACROAREA: STRUTTURE AMBIENTE: AULA LIM

Normativa riferimento Attivita Osservazioni Misure di Prevenzione

e D.Lvo -pulizia del locale dalle tracce di muffa

81/2008

Testo unico
sulla salute
e sicurezza
sul lavoro Supervisione

e I muro presenta un Misure di Protezione

sopralluogo | evidente macchia di muffa

che ha portato I'intonaco a
scoppiare.

-trattare le superfici con prodotti anti muffa

Documenti fotografici (numero 6-7)




SCHEDA N. 8 MACROAREA: STRUTTURE AMBIENTE: BIBLIOTECA GRANDE

Normativa riferimento Attivita Osservazioni Misure di Prevenzione

e NORME CEI -proteggere i cavi con nastro isolante

e D.M.
26/08/1992
Norme di
prevenzione | Supervisione

incendi per e Uso improprio

Misure di Protezione
I'edilizia sopralluogo dell'impianto elettrico.

scolastica

-rimozione dei cavi se 'utilizzo non & necessario

Documenti fotografici (numero 8)




SCHEDA N. 9-11 MACROAREA: STRUTTURE AMBIENTE: ARCHIVIO

Normativa riferimento Attivita Osservazioni Misure di Prevenzione

e D.Lvo -sostituzione dei vetri delle finestre
81/2008 -sostituzione e/o ristrutturazione della porta
Testo unico
sulla salute
e sicurezza
sul lavoro Supervisione

e D.M. e Nell’archivio sono presenti Misure di Protezione
26/08/1992 | sopralluogo finestre prive di vetri
Norme di chiuse con rete metallica e
prevenzione una porta gravemente
incendi per danneggiata. -delimitazione dell’aula o della stanza
I'edilizia
scolastica

Documenti fotografici (humero 9-10-11)




SCHEDA N. 17 MACROAREA: STRUTTURE AMBIENTE: CORRIDOIO ARCHIVI

Normativa riferimento Attivita Osservazioni Misure di Prevenzione

e D.Lvo - pulizia del locale dalle tracce di muffa

81/2008

Testo unico
sulla salute
e sicurezza
sul lavoro Supervisione

e I muro presenta un Misure di Protezione

sopralluogo | evidente macchia di muffa

che ha portato I'intonaco a
scoppiare.

- trattare le superfici con prodotti anti muffa

Documenti fotografici (numero 17)




SCHEDA N.18-19

MACROAREA: STRUTTURE

AMBIENTE: AULA INFORMATICA

Normativa riferimento

Attivita

Osservazioni

Misure di Prevenzione

e D.M.
26/08/1992
Norme di
prevenzione
incendi per
I'edilizia
scolastica

Supervisione
e
sopralluogo

- effettuare la manutenzione periodica e la relativa

ricarica dell’estintore

inadeguatezza del presidio

Misure di Protezione

anti incendio.

Documenti fotografici (numero 18-19)




SCHEDA N. 22-23 MACROAREA: STRUTTURE AMBIENTE: CORRIDOIO LABORATORI

Normativa riferimento Attivita Osservazioni Misure di Prevenzione

e D.Lvo - chiudere la porta e apporre il divieto di bloccare la
81/2008 porta aperta
Testo unico -effettuare la manutenzione periodica dei rivestimenti
sulla salute
e sicurezza
sul lavoro Supervisione

e D.M. e Il pavimento presenta delle Misure di Protezione
26/08/1992 | sopralluogo sconnessioni e la porta e
Norme di gravemente danneggiata.
prevenzione
incendi per -le porte taglia-fuoco non possono essere bloccate in
I'edilizia posizione sempre aperta con zeppe o corde
scolastica -rimuovere eventuali residui di piastrelle o intonaci

deteriorati

Documenti fotografici (numero 22-23)




SCHEDA N. 24-25 MACROAREA: STRUTTURE AMBIENTE: CORRIDOIO LABORATORI

Normativa riferimento Attivita Osservazioni Misure di Prevenzione
e D.M. - effettuare la manutenzione periodica e la relativa
26/08/1992 ricarica dell’estintore
Norme di
prevenzione
incendi per
I'edilizia Supervisione
scolastica e madeguat.e‘zza del' presidio Misure di Protezione
sopralluogo anti incendio.

-la cassetta deve essere completa e funzionante e
completa di sportello trasparente anti infortunio

Documenti fotografici (nhumero 24-25)




SCHEDA N. 26-28 MACROAREA: STRUTTURE AMBIENTE: CASA DEL CUSTODE

Normativa riferimento Attivita Osservazioni Misure di Prevenzione

e D.M. - sostituzione dell’intonaco
26/08/1992
Norme di
prevenzione
incendi per
I'edilizia Supervisione

scolastica e Il muro presenta dei gravi

R e Misure di Protezione
sopralluogo danni e il passaggio €

ostruito da un cavo.

- segnalazione del cavo pericolante

Documenti fotografici (nhumero 26-27-28)




